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Punkt nr. Beskrivelse Ja Nej Bemærkninger 

1 Display kan aflæses i sollys og mørke    

2 Rød og grøn lampe    

3 Første mælk i tanken    

4 Omrøring startet    

5 Omrøring stoppet    

6 Rengøring påbegyndt    

7  Rengøring afsluttet    

8 Strømforsyning tilsluttet    

9 Strømforsyning afbrudt    

10 Betjening af rød og grøn lampe    

11 Alarm 1, alarm tekst på DK, SE, UK, D    

12 Alarm 2, alarm tekst på DK, SE, UK, D    

13 Alarm 3, alarm tekst på DK, SE, UK, D    

14 Alarm 4, alarm tekst på DK, SE, UK, D    

15 Alarm 5, alarm tekst på DK, SE, UK, D    

16 Alarm 6, alarm tekst på DK, SE, UK, D    

17 Kritisk alarm accepteret    

18 Alarm godkendt og slettet    

19 Test af hovedmenu på tankvagten    

20 Liste med kritiske alarmer    

21 Liste med alle alarmer    

22 Liste med instruktive alarmer    

23 Tankvagt konfiguration    

24 Logning og lagring af data i 60 dage    

25 Data kan udlæses som CSV filer     

26 USB port til udlæsning af data    

27 Udlæsning af data på maks. 10 min.    

28 Eks. på format af udlæst fil i EXCL    

29 Manual til landmand (DK, SE, UK, D)    

30 Manual til chauffør (DK, SE, UK, D)    

31 Akustisk alarm (tilvalg)    

     

 

Kort beskrivelse af design og layout 

 

 

 

 

 

 


